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Agenda
• En introduksjon til FRIC (Fire Research and Innovation Centre)
• Solcelleinstallasjoner på bygninger
• Branntekniske utfordringer
• Vitenskapelig studie
• Metodikk
• Case bygg
• Identifiserte funn
• Hovedutfordringer
• Viktige fokusområder





• BAPV - Building Attached 
PhotoVoltaic: 
Utenpåmonterte
solcellepaneler

• BIPV - Building Integrated 
PhotoVoltaic: 
Bygningsintegrerte 
solcellepaneler  
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Branntekniske utfordringer

• Introduksjon av potensiell tennkilde på fasade 
eller tak, hvor feil eller skader på elektriske 
kabler eller komponenter kan forårsake brann

• Luftespalten mellom panel og underliggende 
konstruksjon endrer branndynamikken

• Branntilløp i solcelleinstallasjonen kan 
medføre nedfall av paneler og fare for 
slokkemannskap 

• Slokkeinnsats kan være utfordrende på grunn 
av strømførende komponenter

Photo: UL FSRI – Underwriters Laboratory, Fire Safety Research Institute
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Vitenskapelig studie

Formål: Identifisere nøkkelfaktorer knyttet til 
brannprosjektering av bygninger med 
solcelleinstallasjoner i Norge

• Identifisere krav og preaksepterte løsninger for PV-
installasjoner på bygninger

• Kartlegge den tverrfaglige prosessen knyttet til 
brannprosjektering

• Studere hvilke brannsikringstiltak som er etablert i 
tilknytning til installasjonene
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Metodikk

• Kartlegging av regelverk for PV-installasjoner
• Intervju med ulike aktører 
• Analyse av 8 ulike bygg med PV-installasjoner: 

• Er solcelleinstallasjonen inkludert i brannkonseptet?
• Hvilke brannsikkerhetstiltak er beskrevet?
• Tar brannkonseptet hensyn til underliggende 

konstruksjon?
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Casebygg

• 2 dagligvarebutikker
• 4 kontorbygg
• 1 sportsarena
• 1 skole

Photo: Thor Nielsen
Photo: Christian Aarhus/Byggeindustrien

Photo: NorgesgruppenPhoto: Norgesgruppen
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Identifiserte funn
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Utviklingen av ny teknologi kommer i forkant av regelverket

Regelverk og standarder kompletterer ikke hverandre

Manglende retningslinjer 

Store variasjoner i omfang av branntekniske tiltak knyttet til solcelleinstallasjoner 
på bygg

Varierende involvering av brannrådgiver avhengig av type bygg

Etablering av solcelleinstallasjon på bygget kom i flere tilfeller i etterkant av 
brannprosjekteringen



Hovedutfordringer

• Funksjonsbasert regelverk og mangel på preaksepterte 
ytelser for PV-installasjoner gir store variasjoner i 
brannprosjekteringen og hvilke brannsikkerhetstiltak som 
etableres 

• Ingen retningslinjer som dekker gapet mellom de 
byggeforskriftene og elektrotekniske forskrifter

• Mangel på helhetlig tilnærming til brannprosjektering av 
solcelleinstallasjoner på bygg

• Store variasjoner i omfang av branntekniske tiltak knyttet til 
solcelleinstallasjoner på bygg

• Grensesnittet og ansvarsområdene mellom de ulike 
fagområdene er ikke tilstrekkelige avklart
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Brannprosjektering

Elektroteknisk 
installasjon

Underliggende 
konstruksjon



Viktige fokusområder

• Etablere gode, risikoreduserende tiltak 
• Tydelig dialog mellom aktører i byggeprosessen for å sikre 

informasjonsflyt
• Tidlig involvering av brannrådgiver
• Bruke tilgjengelige retningslinjer og veiledere som støttelitteratur, 

eksempelvis Byggforskserien 321.231 Prosjektering av solcelleanlegg 
på bygninger, TPF Informerer nr. 15, veileder fra Solenergiklyngen, 
samt internasjonale veiledere

• Bygningsintegrerte solcelleinstallasjoner må tilfredsstille 
byggetekniske krav til bygningsdelen de erstatter, eksempelvis krav til 
overflater på kledning og tak

• Bruk testede og sertifiserte paneler med dokumenterte 
branntekniske egenskaper

• Velg robuste løsninger og ha kontroll på hva som befinner seg i 
takkonstruksjonen eller i fasade. 
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brynhild.olso@sintef.no

Spørsmål?
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